
Sprawozdanie z badań HKL/N-437/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 437/2026 

Nr próbki: HKL/N – 437/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki:  AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: basen rekreacyjny od okien 
Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/920 

Oznaczenie próbki w terenie: 1 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 30,6ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                          Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 437/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- 0(5) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-437/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(5) Badanie należy wykonać w przypadku, gdy temperatura wody jest ≥ 30 oC. 
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz 
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-438/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 438/2026 

Nr próbki: HKL/N – 438/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- Niecka basenowa - Punkt: brodzik wewnętrzny matki i dziecka 
Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/925 

Oznaczenie próbki w terenie: 2 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 34,1ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                   Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 438/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- 0(5) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-438/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(5) Badanie należy wykonać w przypadku, gdy temperatura wody jest ≥ 30 oC. 
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 

 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-439/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 439/2026 

Nr próbki: HKL/N – 439/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- Niecka dla niemowląt - Punkt: basen solankowy 
Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/930 

Oznaczenie próbki w terenie: 3 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 32,9ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                     Data zakończenia badania: 01.04.2026 

 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 439/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- 0(5) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-439/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(5) Badanie należy wykonać w przypadku, gdy temperatura wody jest ≥ 30 oC. 
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 

 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-440/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 440/2026 

Nr próbki: HKL/N – 440/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- Stacja uzdatniania - Punkt: cyrkulacja basenów hamownych 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/940 

Oznaczenie próbki w terenie: 4 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 31,7ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                     Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 440/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- 0(1) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-440/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(1) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. 
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-441/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 441/2026 

Nr próbki: HKL/N – 441/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- Stacja uzdatniania - Punkt: cyrkulacja wanny SPA 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/945 

Oznaczenie próbki w terenie: 5 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 33,7ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                     Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 441/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- 0(1) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-441/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(1) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. 
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 

 
/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-442/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 442/2026 

Nr próbki: HKL/N – 442/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki:  AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- woda w natryskach - Punkt: natrysk szatnia męska na I piętrze, pierwszy po prawej 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/950 

Oznaczenie próbki w terenie: 6 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 39,1ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                        Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 442/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- <100(6) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-442/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(6) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.  
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-443/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 443/2026 

Nr próbki: HKL/N – 443/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- woda w natryskach - Punkt: natrysk szatnia męska na I piętrze, pierwszy po lewej 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/955 

Oznaczenie próbki w terenie: 7 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 38,9ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                   Data zakończenia badania: 30.03.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 443/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- <100(6) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-443/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(6) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.  
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 

 
/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-444/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 444/2026 

Nr próbki: HKL/N – 444/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- woda w natryskach - Punkt: natrysk szatnia damska I piętro- pierwszy po prawej 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/1000 

Oznaczenie próbki w terenie:  8 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 34,0ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                     Data zakończenia badania: 01.04.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 444/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 2 jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

<1;9 <100(6) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-444/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
Przedstawiona niepewność rozszerzona (przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego została oszacowana 
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera się na podejściu całościowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizmów na płytce i możliwym udziale 
niepewności wynikającej z potwierdzeń 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
Wynik pomiaru w postaci „</>” oznacza, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody.  
Niepewność pomiaru dotycząca wyniku w postaci „</>”  oznacza, że podana rozszerzona niepewność, odnosi się wyłącznie do dolnej lub górnej granicy zakresu 
pomiarowego akredytowanej metody. 
2Niepotrzebne skreślić.   
(6) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.  
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-445/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 445/2026 

Nr próbki: HKL/N – 445/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- woda w natryskach - Punkt: natrysk szatnia damska  I piętro - pierwszy po lewej 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/1005 

Oznaczenie próbki w terenie: 9 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 34,2ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                   Data zakończenia badania: 01.04.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 445/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 3 jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

1;10 <100(6) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 7 pożywka C (GVPC). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-445/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
Przedstawiona niepewność rozszerzona (przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego została oszacowana 
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera się na podejściu całościowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizmów na płytce i możliwym udziale 
niepewności wynikającej z potwierdzeń 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(6) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.  
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-446/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

                  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  

62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6 
 

tel. 62 767 76 41, e – mail: 
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl 

 

 
 

 

 

SEKCJA BADANIA WODY 

SPRAWOZDANIE  Z  BADAŃ nr HKL/N – 446/2026 

Nr próbki: HKL/N – 446/2026                                                      Protokół pobierania nr ON-HK.9020.71.2026 
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026 
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, 
                                                    ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

Informacje podane przez klienta 

Miejsce pobierania próbki: AQUAPARK KALISZ  Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz 

- woda w natryskach - Punkt: natrysk szatnia damska parter 

Obiekt badania:  próbka wody na pływalniach 

Metoda pobierania próbki: Zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie według planu 
pobierania zleceniodawcy.     
Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Łukasz Bijak 

szkolenie z dnia 12.04.2018 

Data/godzina pobierania: 20.03.2026/1010 

Oznaczenie próbki w terenie: 10 

Temperatura próbki w chwili pobierania: 35,8ºC                           Temperatura otoczenia: - 
 

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami2 

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki. 
Data przyjęcia: 20.03.2026 
Data rozpoczęcia badania: 20.03.2026                                        Data zakończenia badania: 01.04.2026 

 

Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N - 446/2026 
 

Lp. Parametr 
Wynik 

pomiaru 
Jednostka Identyfikator metody badawczej 

Niepewność 
pomiaru 

Wartość 
parametryczna* 

1. Liczba Legionella sp. 
Nie 

wykryto 
jtk / 100 ml 

PN-EN ISO 11731:2017-08  
+Ap1:2019-12 Matryca A, 
procedura 5 pożywka A (BCYE), 
procedura 7 pożywka  C (GVPC)       R 

- <100(6) 

 

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 5 pożywka A (BCYE). 
 

Parametr 1 autoryzował: 01.04.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody  
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Sprawozdanie z badań HKL/N-446/2026                                                                                                                            
Wyniki / informacje o rezultacie z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i przebadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody 
Sekcji Badania Wody  w Kaliszu, nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie od daty otrzymania sprawozdania 

 
 
* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230). 
2Niepotrzebne skreślić.   
(6) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.  
Dla wyników pomiarów mikrobiologicznych wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się. 
R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych wody na pływalniach w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230). 
Sprawozdanie z badań może zawierać  metody badawcze objęte zakresem akredytacji oraz nieobjęte zakresem akredytacji. Metody nieobjęte zakresem 
akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały oznaczone symbolem - NA.    
 

-koniec sprawozdania- 

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacją o sprawozdaniu 
z badań.    

 
 

Sprawozdanie zatwierdził: 01.04.2026 roku, dr n. med. i n. o zdr. Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz  
 Starszy Asystent Sekcji Badania Wody 

 
 

/dokument podpisany elektronicznie/  
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