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Dotyczy: zbiorczej oceny jakosci wody na ptywalni Aquapark Kalisz Sp. z o.0. przy
ul. Sportowej 10 w Kaliszu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
{Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po analizie danych okreslonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 tego
rozporzadzenia, o ktérych mowa ponizej, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kaliszu stwierdza, ze jako$¢é wody w parku wodnym Aquapark Kalisz Sp. z o.0.

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. spetniata wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okre§lone w obowiazujacych przepisach i byta
przydatna do kapieli.

1. Analiza parametréw jakosci wody

W roku 2025 oceniono parametry jakosci wody zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na ptywalniach, obejmujace m.in. ogélng liczbe
mikroorganizméw w 36°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.,

a takze parametry fizykochemiczne, takie jak metnos¢, azotany, utlenialnosé, chlor wolny
i zwiazany, potencjat redoks, pH, chloroform oraz suma trihalometanéw (X THM-6w).

2. Analiza wynikéw badan wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnig

Zarzadzajacy parkiem wodnym prowadzit monitoring jakosci wody zgodnie
z zatwierdzonym przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
harmonogramem badan na rok 2025.

Pobrano tacznie 392 prébek wody w ramach kontroli wewnetrznej, obejmujacych niecke
basenowa, system cyrkulacji, natryski oraz wode doprowadzang do ptywalni. Badania
wykonato laboratorium Centrum Badar i Dozoru - Oérodek Badari Srodowiskowych

i Zagrozer Naturalnych, Ledzinska 8, 43-143 Ledziny.

W ramach kontroli wewnetrznej odnotowano przekroczenia parametru chloroformu
w 17 prébkach wody. Po wdrozeniu dziatan korygujacych jakos¢ wody zostata
przywrécona do wartosci zgodnych z wymaganiami. Pozostate wyniki badar byty
prawidtowe i potwierdzaty wtasciwe funkcjonowanie systemu uzdatniania wody.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Koéciuszki 6 | 62-800 Kalisz

+48 6276 77 610
Sekretariat.psse.kalisz@@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

() o,



3. Analiza zakresu i czestotliwosci badaii oraz stosowanych metodyk referencyjnych

Zakres i czestotliwoé¢ badah wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnig odpowiadaty
wymaganiom rozporzadzenia oraz ustaleniom z Paristwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Kaliszu. Badania prowadzono zgodnie z obowigzujacymi metodykami
referencyjnymi, a dokumentacja prowadzona przez zarzadzajacego potwierdza
systematyczny nadzér nad jakoscia wody.

4. Analiza wynikéw badari wykonanych przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu

W 2025 r. Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pobrat tacznie 64 prébki
wody, w ktérych analizowano parametry mikrobiologiczne (52 prébki), fizykochemiczne
(22 prébki) oraz wystepowanie bakterii Legionella sp. (10 prébek). Badania wykonano

w Laboratorium Sekcji Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Kaliszu oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu.

W 2 probkach wody odnotowano przekroczenie wartosci chloroformu oraz Y THM-6w. Po
wdroZeniu przez zarzadce dziatah naprawczych przeprowadzono ponowny pobor prébek
w ramach kontroli wewnetrznej, ktéry nie potwierdzit wystapienia przekroczen.

Whyniki pozostatych badaii probek wody potwierdzity spetnienie warunkéw
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2025 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
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