Wojewdédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
P [:A DZIAL LABORATORYINY
Pnhsx':s:ng:;:f " ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznari
= e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/B/4452/2025

“Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: nadzor sanitarny
*Probke pobral / dostarezyl: Prébkobiorca PSSE

*Data pobrania prébki: 21.10.2025 . Data przyjecia préobki: 22.10.2025 1.
*Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 “Oznaczenie prébki: 6
Przedmiot badan: woda na plywalniach Stan proébki: dobry

*Typ probki: woda z systemu cyrkulacji

*Miejsce pobrania: Basen Delfin, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a, 62-800 Kalisz
Stécja uzdatniania

Punkt: cyrkulacja niecki sportowej

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczgeia badan: 22.10.2025 1. Data zakonczenia badan: 27.10.2025 1.
Identyfikator metody Wynik / Informacja o| Niepewno$¢ wyniku HiAFSOSE Py
Lp. SArAmete badawczej ¥ rezultacie badania * badania parametryczna Jednostha
(dopuszczalna)

PN-EN ISO
10301:2002+

1 Suma THM>®) IB-LB-AS-19.49 A 0,014 + 0,004 0,1 mg/1
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 r.
PN-EN ISO
10301:2002+

2 Chloroform? IB-LB-AS-19.49 A 0,013 + 0,004 0,03 mg/l
Wyd. 2 z dn.
15.02.2024 1.

Parametry 1-2 autoryzowat: 27.10.2025 r. mgr Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dane dostarczone przez klienta.

I Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadaé wada na plywalniach (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1230)

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznanin niezawiera sigw zakresie pomiarowym

akredvtowanej metody (potwierdzonej akredytacig PCAnr AB 438), wtedy lab oratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia informacj¢ o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci dolnej granicyzakresu pomiarowego akredytowanej metody . jednostka lub

> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody * jednostka

wraz z informacjq o wartosciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresupomiarowego.

Dla badan fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniu w formie , < " lub ,,> * Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(4) = ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody,

(B) < ponizej granicy oznaczalnoéci akredvtowanef metody (LOQ);

(C) > powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredylowanej metody.
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Niepewnosci wynikéw fizvkochemicznych wyrazone sq niepewnoscig rozszerzong obliczong dia metody badawczej przv prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspbiczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;

(E) - gbrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.

Okre$lonow: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
Badania wykonano w: DZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznar

w skiad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochiorometan, bromoform

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badaf/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnosci ze specyfikacja odnoszg si¢ wylacznie do prébek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci. Niewlasciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznosé¢ wynikéw. Klient ma mozliwo$¢ zlozenia skarg na dziatalnos¢ laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 29.10.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody 1 Pomiaréw Fizycznych
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P [: A Waojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAL LABORATORYINY
e ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznari
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
_— e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826
AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/B/4453/2025

“Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: nadzér sanitarny
*Prébke pobral / dostarczyl: Probkobiorca PSSE

*Data pobrania prébki: 21.10.2025 . Data przyjecia prébki: 22.10.2025 r.
“Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 *Oznaczenie prébki: 7
Przedmiot badain: woda na plywalniach Stan prébki: dobry

*Typ probki: woda z systemu cyrkulacji
*Miejsce pobrania: Basen Delfin, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a, 62-800 Kalisz

Stacja uzdatniania
Purnkt: cyrkulacja niecki z ruchomym dnem

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczgcia badan: 22.10.2025r. Data zakonczenia badan: 27.10.2025 1.
Identyfikator metody Wrynik / Informacja o| Niepewnos¢ wyniku eSS ry
Lp. Parametr badawezej V rezultacie badania » badania ¥ parametryczna Jednostka
(dopuszczalna)

PN-EN ISO
10301:2002+

1 Suma THM?%) 1B-LB-AS-19.49 A 0,021 + 0,006 0,1 mg/l
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.
PN-EN ISO
10301:2002+

2 Chloroform® IB-LB-AS-19.49 A 0,020 + 0,006 0,03 mg/l
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.

Parametry 1-2 autoryzowal: 27.10.2025 r. mgr Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dane dostarczone przez klienta.

4 Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajg wymagania okreslone w. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia ¢ dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim pewinna
odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1230)

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznaniu niezawiera sig w zakresie pomiarowym

akredvtowanej metody (potwierdzonej akredvtacjg PCAnr AB 438), wiedy lab oratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia informacjg o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci dolnej granicyzakresu pomiarowego akredytowanej metody  jednostka lub

~ wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody ' jednostka

wraz z informacjq o wartosciniepewno$ci rozszerzonej odpowiednio dla dolnef granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresupomiarowego.

Dla badar fizvkochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniv w formie ,, < " lub ,, > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(A) = ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanejmetody;

(B) ~ ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
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3 Niepewnosci wynikéw fizvkochemicznvch wyrazone sq niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczef przy prawdopodobienistwie rozszerzenia 95% i
wspdlczvaniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwigzana z pobieraniem prébekjest skiadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredvtowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tef wartosci;
(E) - gorma granica zakresu pomiarowego akredviowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci.

9 Olereslono w: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na plywainiach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
3 Badania wykonano w: DZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznat
2 w skiad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu z badari.

Wyniki badaf/informacje o rezultacie z badan i stwierdzefi zgodnosci ze specyfikacjg odnoszg si¢ wylgcznie do prébek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw blgdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznos¢ wynikow. Klient ma mozliwos¢ ztozenia skarg na dziatalnos¢ laboratoryjna,

w tym sprawozdania z badan.
Sprawozdanie zatwierdzil: 29.10.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych
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P [-: A Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

DZIAL LABORATORYINY
e ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

e ——

e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826
AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/B/4451/2025

*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badai: nadzor sanitarny

*Probke pobral / destarczyl: Prébkobiorca PSSE

*Data pobrania prébki: 21.10.2025r. Data przyjecia prébki: 22.10.2025 r.
*Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 *Oznaczenie prébki: 5
Przedmiot badan: woda na ptywalniach Stan prébki: dobry

*Typ probki: woda z niecki basenowej
*Miejsce pobrania: Basen Delfin, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a, 62-800 Kalisz

Niecka basenowa
Punkt: Niecka z ruchomym dnem - strona prawa

Metody badawcze objete zakresem akredytacji ozhakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczgcia badan: 22.10.2025 r. Data zakonczenia badan: 27.10.2025 r.
. . . . ‘Wartos¢
T [— Hentybatormetody | Wonlk Informaciuo| Niepoaottumkt | purametryean 0| seanost
(dopuszczalna)

PN-EN ISO
10301:2002+

1 Suma THM® IB-LB-AS-19.49 A 0,023 + 0,007 0,1 mg/l
Wyd. 2 z dn.
15.02.2024 r.
PN-EN ISO
10301:2002+

2 Chloroform?® IB-LB-AS-19.49 A 0,023 + 0,007 0,03 mg/l
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.

Parametry 1-2 autoryzowat: 27.10.2025 r. mgr Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dane dostarczone przez klienta.

4 Metody badawcze stosowane w hadaniach spelniajg wymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1230)

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryinego WSSEw Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym

akredvtowanej metody {potwierdzonej akredytacjq PCAnr AB 438), wtedy lab oratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci dolnej granicyzakresu pomiarowego akredytowanej metody jednostka {ub

> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacig o wartosciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresupomiarowego.

Dla bada# fizvkochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniu w formie ,, = " lub ,, > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(A) = ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(B) ~ ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
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Niepewnosci wynikow fizvkochemicznych wyrazone sq niepewnoSciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej prey prawdopodobichstwie rozszerzenia 95% i
wspdlczvaniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwigzana = pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;

(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredylowanej metady wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.

Okreslonow: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagai jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
Badania wykonano w: DZIAL. LABORATORYJINY Laboratorium Aparatury Specjainej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

w skiad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elekironicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badan/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnosci ze specyfikacja odnosza si¢ wylacznie do prébek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. NiewtaSciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw btednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wpltyw na waznos¢ wynikoéw. Klient ma mozliwo$¢ zlozenia skarg na dziatalno$¢ laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 29.10.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiar6w Fizycznych
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
P [:A DZIAL LABORATORYINY
P“ki'i'énffi‘c'}‘." " ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
—_— e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/B/4450/2025

*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: nadzor sanitarny

*Prébke pobral / destarczyl: Probkobiorca PSSE

*Data pobrania prébki: 21.10.2025r. Data przyjecia probki: 22.10.2025 r.
*Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 *Oznaczenie prébki: 4
Przedmiot badan: woda na plywalniach Stan prébki: dobry

*Typ prébki: woda z niecki basenowej
*Miejsce pobrania: Basen Delfin, ul. Prymasa Stefana Wyszyfiskiego 20a, 62-800 Kalisz

Niecka basenowa
Punkt: Niecka sportowa - strona lewa

Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczgcia badan: 22.10.2025 . Data zakonczenia badan: 27.10.2025 1.
. 3 : . Wartosé
Lp|  Tarmer entylaormelody | Wanlhnformacig | Niepomaoblugniks | prameiryeans ¢ | Jeosth
(dopuszczalna)

PN-EN ISO
10301:2002+

1 Suma THM?®¥) IB-LB-AS-19.49 A 0,019 + 0,006 0,1 mg/l
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 1.
PN-EN ISO
10301:2002+

2 Chloroform® IB-LB-AS-19.49 A 0,018 + 0,005 0,03 mg/1
Wyd. 2 zdn.
15.02.2024 r.

Parametry 1-2 autoryzowat: 27.10.2025 r. mgr Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dane dostarczone preez klienta.

b Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna

odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. = 2022 r. poz. 1230)

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjainej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznanin niezawiera sig w zakresie pomiarowym

akredviowanej metodv (potwierdzonej akredytacig PCAnr AB 438), wiedy lab oratorium w sprawozdaniu z bada preedstawia informacjg o uzyskanym rezultacie badaniaw
postaci:

< wartosci dolnej granicyzakresu pomiarowego akredytowanej metody . jednostka lub

~ wartoSci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjq o warto$ciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gdrnej granicy zakresupomiarowego.

Dla badar fizvkochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniv w formie ., = " lub , > Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody,

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ),

(C) > powyzej gbrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

N/B/4450/2025 Stronal/2
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Niepewnosci wynikow fizykochemicznych wyrazone sg niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwigzana z pubieraniem pribekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prébkobiorcow LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredvtowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;

(E) - gérma granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoScig rozszerzong dla tej wartosci.

Okreslono w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
Badania wykonano w: DZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

w skiad sumy THM wchodzg: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badar/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnoéci ze specyfikacja odnosza si¢ wylacznie do prébek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Niewlasciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznos¢ wynikow. Klient ma mozliwos¢ zlozenia skarg na dziatalnos¢ laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 29.10.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych

N/B/4450/2025 Strona2/2
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 1660/2025
Nr prébki: HKL/N - 1660/2025 protokot poboru nr ON-HK.903.219.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Basen DELFIN, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a,
62-800 Kalisz - Niecka basenowa - Punkt: Niecka sporiowa — strona lewa
Obiekt badania: prébka wody na ptywalniach

Metoda pobierania préobki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 21.10.2025/9%

Oznaczenie probki w terenie: 4

Temperatura probki w chwili pobierania: 27,7°C Temperatura otoczenia: -
Stan probki: zgodny z wymaganiami/ niezgodny-z wymaganiami’

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 21.10.2025

Data rozpoczecia badania: 21.10.2025 Data zakorczenia badania: 23.10.2025
Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 1660/2025
Wynik . | Niepewnos¢ Wartosé
Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna *
Ogélna liczba
1. | mikroorganizméw 1 jtk /1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 R <17 100@
w 36+2°C przez 44+4h
. e . = ] PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 ml + A1:2017-04 R - 0
Liczba Pseudomonas g i
3 aeruginosa 0 jtk 7100 ml PN-EN ISO 16266:2009 R - 0
-verte -
Strona 1/2

Sprawozdanie z badar nr HKL/N — 1660/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty ofrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizyko-chemicznych dla prébki nr: HKL/N — 1660/2025

Lp. Wynik . | Niepewnos¢ Warto$é
Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawcze;j pomiary parametryczna’
1. | Metnos¢ 0,40 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,10 05@
2. | Stezenie azotanow 5,94 mg fl PN-82/C-04576.08 w 0,82 20 0:23
Indeks
3. | nadmanganianowy <0,50 mg /| O; PN-EN ISO 8467:2001 0,50£0,12 423
(utlenialno$é¢ z KMnQy)

Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostala oszacowana
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera sig na podejsciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na plytce i mozliwym udziale
niepewnaosci wynikajgcej z potwierdzen.

Niepewno$é pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé
pobierania i transporiu prébki.

Wynik pomiaru w postaci ,</>" oznacza, iz jest to rezultat badania, bezpo$rednio powigzany z dolng lub gérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnoéé pomiaru dotyczaca wyniku w postaci .</>" oznacza, ze podana rozszerzona niepewno$é, odnosi sie wylacznie do dolnej lub gornej granicy zakresu
pomiarowego akredytowanej metody.

*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.20156r. w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).

M\Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

RyWoda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w Urzgdzenia wylwarzajgce asrozol wodno-powieirzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dia niemowlat i matych dzieci do lat 3.

Blpgdana wartoéé stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoécig w wodzie doprowadzanej do plywalni.
2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologlcznych wyrazanych jako ,07, _nie wykryto” niepewnos$ci nie podaje sig.

W - norma wycofana bez zastgpienia - spelniajgca wymagania powyiszego przepisu prawnego.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na plywalniach w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badai moze zawlera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytaci. Metady nieobjete zakresem akredytacii
spelniajgce wymagania normy PN-EN 1SO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:

)ﬂ\v STENT
N

O

mar Kan ulma Kubilas

Data sporzgdzenia sprawozdania
23.10.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badari HKL/N-1660/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna skladaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 1661/2025
Nr prébki: HKLIN - 1661/2025 protokét poboru nr ON-HK.203.219.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 8, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Basen DELFIN ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a,
62-800 Kalisz - Niecka basenowa - Punkt: Niecka z ruchomym dnem — strona prawa
Obiekt badania: prébka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN 1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Lukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 21.10.2025/9%

Oznaczenie préobki w terenie: 5

Temperatura prébki w chwili pobierania: 28,7°C Temperatura otoczenia: -
Stan prébki: zgodny z wymaganiami/ niezgodny z wymaganiami’

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 21.10.2025

Data rozpoczecia badania: 21.10.2025 Data zakoriczenia badania: 23.10.2025
Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 1661/2025
Wynik .| Niepewnos¢ Wartosé
Lp. Parametr pomiaru Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna *
Qgdlina liczba Nie
1. | mikroorganizméw Krvto jtk /1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 R - 100@
w 36+2°C przez 44+4h wykry
. S . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
2. | Liczba Escherichia coli 0 k7100 ml | | niTo017-04 R - 0
3 |Liczba Pseudomonas 0 itk /100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 R ; 0
aeruginosa
-verte -
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Sprawozdanie z badafi nr HKL/N - 1661/2025
Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badafi bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢

kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiadaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizyko-chemicznych dla probki nr: HKL/N — 1661/2025

Parametr Wynik . | Niepewnosé Wartosé
Lp. pomiaru Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiary FaraTelyeia
1. | Metnos¢ 0,48 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,12 0,5@
2. | Stezenie azotanéw 12,7 mg/l PN-82/C-04576.08 w 1,8 20 (123
Indeks
3. | nadmanganianowy 0,80 mg /1O, | PN-EN ISO 8467:2001 0,19 4@3
(utlenialno$é z KMnOy)

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewno$cig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% | k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé
pobierania i transportu prébki.

* wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
'Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacii.

(\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki plywania dla niemowigt i matych dzieci do lat 3.

Gipodana wartos¢ stanowi roznice pomiedzy warto$cig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartodcia w wodzie doprowadzanej to plywalni.
2Niepotrzebne skresli¢.

Dia wynikéw pomiaréw mikroblologicznych wyrazanych jako 0", .nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

W - norma wycofana bez zastgpienia - spelniajgca wymagania powyzszego przepisu prawnego.

R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na plywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywatniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
speiniajace wymagania normy PN-EN 1SO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:
S A J| I h:-w,lr;‘ 0 Jy

P 1 | f ,tj.v!_/ ¥

) :
g Karahing Kubilas

Data sporzgdzenia sprawozdania
23.10.2025
-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badat HKL/N-1661/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekeji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kapiowane
we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 1662/2025
Nr probki: HKL/N - 1662/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.219.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badarn wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Basen DELFIN, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a,
62-800 Kalisz — Stacja uzdatniania - Punkt: cyrkulacja niecki sportowej

Obiekt badania: prébka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 21.10.2025/9'

Oznaczenie probki w terenie: 6

Temperatura prébki w chwili pobierania: 27,6°C Temperatura otoczenia: -
Stan prébki: zgodny z wymaganiami/ mezgedny—z—wmagamamz

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 21.10.2025

Data rozpoczecia badania: 21.10.2025 Data zakonczenia badania: 23.10.2025
Wyniki badar mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 1662/2025
Wynik g Niepewnosé Wartosé
Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna °
Ogolna liczba
1. | mikroorganizmdw 1 jtk /1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 R <17 20
w 36+2°C przez 441+4h
. S ) i PN-EN [SO 9308-1:2014 -12
2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 ml + A1:2017-04 R - 0
Liczba Pseudomonas . .
3 aeruginosa 0 jtk 7100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 R - 0
-verte -
Strona 172

Sprawozdanie z badar) nr HKL/N — 1662/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byé

kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skladac¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizyko-chemicznych dla probki nr: HKL/N — 1662/2025

Wynik ) . Niepewnos¢ Wartoéé
Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiary parametryczna’
1. | Metnosé 0,29 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,07 03®
2. | Stezenie azotanéw 5,80 mg /I PN-82/C-04576.08 w 0,81 20 (123
Indeks
3. | nadmanganianowy <0,50 mg /1 O, PN-EN ISO 8467:2001 0,5010,12 13
(utlenialnosé z KMnOy)

Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostala oszacowana
zgodnie z PN-1SO 20201:2022-02 i opiera sig na podejéciu calo$ciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na plytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen.

Niepewnos¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnoscei ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac nlepewnosé
pobierania i fransportu probki.

Wynik pomiaru w postaci .</>" oznacza, iz jest fo rezullat badania, bezposrednio powiazany z doing lub gérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewno$§¢ pomiaru dotyczgea wyniku w postaci ,</>" oznacza, ze podana rozszerzona niepewnos¢, odnosi sig wylacznie do dolnej lub gémej granicy zakresu
pomiaroweqgo akredytowanej metody.

*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.11.2015r, w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadat woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).

(M\Woda wprowadzana do niecki basenowej z systamu cyrkulagii.

@woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki plywania dla niemowiat i malych dzieci do lat 3.

BIPodana warto$¢ stanowl réznicg pomigdzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywaini.
2Niepotrzebne skresli¢.

Dla wynikéw porniaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,07, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.

W - norma wycofana bez zastgpienia - spelniajgca wymagania powy2szego przepisu prawnego.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na plywalniach w odniesieniu do Rozpoizadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawierat metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem - NA,

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:

b,

mg¥ orelina Kubilas gr \ONine Gdrske

Data sporzgdzenia sprawozdania
23.10.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badait HKL/N-1662/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody Sekcji Badanla Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skladac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42,

e — mail:laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 1663/2025
Nr prébki: HKL/N - 1663/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.219.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Basen DELFIN, ul. Prymasa Stefana Wyszyniskiego 20a,
62-800 Kalisz — Stacja uzdatniania - Punkt: cyrkulacja niecki z ruchomym dnem

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-1SO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Lukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 21.10.2025/9"°

Oznaczenie probki w terenie: 7

Temperatura probki w chwili pobierania: 29,6°C Temperatura otoczenia: -
Stan probki: zgodny z wymaganiami/ niezgodny-z wymaganiami’

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.

Data przyjecia: 21.10.2025

Data rozpoczecia badania: 21.10.2025 Data zakonczenia badania: 23.10.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 1663/2025

Wynik . | Niepewnosé Wartosé

Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiary parametryczna

Ogolna liczba Nie
1. | mikroorganizmoéw Kivito jtk/1ml | PN-EN ISO 6222:2004 R - 20

w 36+29C przez 4414h wykry

L - . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

2. | Liczba Escherichia coli 0 k7100 ml | | At o017-04 R - 0

Liczba Pseudomonas . .
3 aefuginosa 0 jtk /100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 R - 0

-verte -
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Sprawozdanie z badari nr HKL/N — 1663/2025
Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kallszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badarn fizyko-chemicznych dla prébki nr: HKL/N — 1663/2025

Wynik . | Niepewnosé Wartosé
Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
1. | Metnosé 0,23 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,06 0,3M
2. | Stezenie azotanéw 12,4 mg /A PN-82/C-04576.08 w 1,7 20 (23
Indeks
3. | nadmanganianowy <0,50 mg /1 0, PN-EN ISO 8467:2001 0,50+0,12 -9
(utleniainosé z KMnO,) _

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnosé
pobierania i transportu probki. :

Wynik pomiaru w postaci ,</>" oznacza, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z doing lub gérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnos$¢ pomiaru dotyczaca wyniku w postaci ,</>" oznacza, ze podana rozszerzona niepewnos$¢, odnosl sie wytgcznie do dolnej lub gérnej granicy zakresu
pomiarowego akredytowanej metody.

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).

M\Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

ZWWoda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki plywania dia niemowlat i matych dziecl do lat 3.

®iPodana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowsj, a Jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni.
2Niepotrzebne skresli¢.

Dla wynikow pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0%, .nie wykryto™ niepewnoéci nie podaje sie.

W - norma wycofana bez zastapienia - spelniajgca wymagania powyzszego przepisu prawnego.

R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na plywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badarn moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:
p
G P ia Wo;jy

s ! STENT

, M\PYling 0
Mor Karolina Kubilas ina (.drska

Data sporzgdzenia sprawozdania
23.10.2025
-koniec sprawozdania-

Strona 2/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-1663/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna
w Kaliszu — P Reovia
62 — 800 Kalisz, ul. Kosciuszki 6

©

BADANIA

tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42,

e — mail:laboratorium.wody.psse kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 1664/2025
Nr prébki: HKL/N - 1664/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.219.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Basen DELFIN, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 20a,

62-800 Kalisz - woda doprowadzana na plywalnig z sieci wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
ludnosci w wode Punkt: woda doprowadzana na plywalnie z sieci wodociggu

- kran przy wodomierzu

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania probki Zgodnie z normg: PN-ISO 5667-5:2017-10; pobieranie wediug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Lukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 21.10.2025/92°

Oznaczenie probki w terenie: 8

Temperatura probki w chwili pobierania: 14,0°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami/ mezgedny—z—wmagamanmz
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.
Data przyjecia: 21.10.2025

Data rozpoczecia badania: 22.10.2025 Data zakonczenia badania: 22.10.2025
Wyniki badan chemicznych dla prébki nr: HKL/N — 1664/2025
Wynik g Niepewnosé Warto$é
Lp. Parametr pomiary Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiary parametryczna’
1. | Stezenie azotandéw 2,19 mg /l PN-82/C-04576.08 W 0,30 -
Indeks nadmanganianowy .
2. (utlenialnos z KMnOs, 3,51 mg /1 O; PN-EN ISO 8467:2001 0,85
- verte -
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Sprawozdanie z badari HKL/N — 1664/2025

Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byé kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Niepewnosé pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niespewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnodci ok, 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnosé

pobierania i transportu prabki.

* wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.20151. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2Niepotrzebne skreslic.

W - norma wycofana bez zastapienia - spelniajaca wymagania powy2szego przepisu prawnego.

Sprawozdanie z badar moze zawieraé metody badawcze objgte zakresem akredytacii oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan fizyko-chemicznych:

Data sporzgdzenia sprawozdania
23.10.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badart HKL/N — 1664/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekeji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna sklada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



