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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 345/2026
Nr prébki: HKL/N - 345/2026

Protokdt pobierania nr ON-HK.2020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp.z 0.0, ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz

- Niecka dla niemowlat - Punkt: basen hamowny zielony

Obiekt badania: préobka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu

pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, kukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%

Oznaczenie probki w terenie: 2
Temperatura prébki w chwili pobierania: 31,9°C

Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / riezgedny-zwymaganiami’?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.
Data przyjecia: 09.03.2026
Data rozpoczecia badania: 09.03.2026

Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 345/2026

Lp. Parametr Wyt“k Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepewnosc Wartosc .
pomiaru pomiaru parametryczna
Ogodlna liczba Nie PN-EN [SO 6222:2004
1. | mikroorganizméw kryto jtk/1ml | Metoda plytkowa (posiew wgigbny) 100@
w 36+2°C przez 44+4h Wy na agarze odzywczym R
. - . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml + A1:2017-04 R 0
3, |||-iszha Pseudomanas 0 jtk /100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 R 0
aeruginosa
Liczba gronkowcaw . . @
4. koagulazododatnich 0 jtk/ 100 ml | Metodyka PZH ZHK:2007 R 0
Parametry od 1 do 4 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badaf HKL/N-345/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadane] prébki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody
Sekeji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
@woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dziecido lat 3.

4 Woda w nieckach basenowych udostepnionych do nauki ptywania dia niemowlat i matych dzieci do lat 3.

“Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dia badan mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach {Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badar moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA,

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gorska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badan HKL/N-345/2026
Wyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 346/2026

Nr prébki: HKL/N - 346/2026 Protokoét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania probki: AQUAPARK KALISZ Sp.z 0.0., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa - Punkt: basen hamowny zétto-czerwony

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN I1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%

Oznaczenie préobki w terenie: 3

Temperatura prébki w chwili pobierania: 31,8°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / piezgodny-z wymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 346/2026

Lp. Parametr Wyf"k Jednostka | Identyfikator metody badawczej NIEDE\{VHOSC Wartos¢ .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogolna liczba PN-EN ISO 6222:2004

1. | mikroorganizméow 2 jtk/1mi | Metoda plytkowa (posiew wg{ebny) 1,6 100?
w 36+2°C przez 44+4h na agarze odzywczym

. . 0. . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0

3, |Liczba Pseudomanas 0 jtk /100 ml | PN-EN 1SO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karclina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badan HKL/N-346/2026
Whyniki /informacje o rezultacie z badar odnosza sie wytacznie do otrzymaneji przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona {przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02 i opiera sie na podejsciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na ptytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.

R - metoda referencyjna dla badar mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230}.
Sprawozdanie z badarn moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem

akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbalem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badan HKL/N-346/2026
Wyniki/ informacje o rezultacie z badar odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 347/2026

Nr prébki: HKL/N - 347/2026 Protokot pobierania nr ON-HK.9020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kodciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania probki: AQUAPARK KALISZ Sp.z o.0. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa - Punkt: brodzik wewnetrzny matki i dziecka

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9°

Oznaczenie prébki w terenie: 4

Temperatura prébki w chwili pobierania: 34,0°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgedny-zwymaganiami’

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 347/2026

Lp. Parametr Wyf“k Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartosc .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogolna liczba PN-EN I1SO 6222:2004

1. | mikroorganizméw 1 jtk/1ml | Metoda plytkowa (posiew wgtebny) <1;7 10012
w 36+2°C przez 44+4h na agarze odzywczym

. e . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R 0

g, ||biczba Pseudomonas 0 jtk/100ml | PN-EN 150 16266:2009 R ; 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badan HKL/N-347/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02 i opiera sig na podejéciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na ptytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci dolat 3.

2Niepotrzebne skresli¢.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0", ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badart HKL/N-347/2026
Wyniki/ informacje o rezultacie z badar odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



\\\HIHI,,
. . : . Noo, | PCA
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna :\\\\_:—{//4, Passue cewrnuu
w Kaliszu e emn
62 - 800 Kalisz, ul. Kosciuszki 6 B S %
U NS T
tel. 62767 76 41, € - mail: "/u|n\“
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIAWODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 348/2026
Nr prébki: HKL/N - 348/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badarn wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
ul. Kasciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp. z o.0. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: basen rekreacyjny wewnetrzny - od strony okien

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu

pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9*°

Oznaczenie prébki w terenie: 5

Temperatura prébki w chwili pobierania: 30,5°C Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / riezgedny-zwyrmaganiarmi’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 09.03.2026
Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badarn mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 348/2026

Lp. Parametr Wyplk Jednostka | Identyfikator metody badawczej N|epe\{vnosc Wartos¢ .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogolna liczba Nie PN-EN ISO 6222:2004

1. | mikroorganizmdw wykryto jtk/1ml | Metoda plytkowa (posiew wglebny) - 10012
w 36+2°C przez 44+4h Y na agarze odzywczym

. . R . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0
Liczba Pseudomonas .

3. L 0 jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badarn HKL/N-348/2026
Wyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sig wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody
Sekeji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dziecido lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0%, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badar mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gorska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/

Strona 2/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-348/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wady w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 349/2026
Nr prébki: HKL/N - 349/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz
Informacje podane przez klienta
Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp.z o.0. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: basen solankowy

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN 1ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%°

Oznaczenie probki w terenie: 6

Temperatura prébki w chwili pobierania: 32,5°C Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / riezgedry-zwymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 349/2026

Lp. Parametr Wyplk Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartosc N
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogdlna liczba Nie PN-EN IS0 6222:2004

1. | mikroorganizméw kryto jtk/ 1mi | Metoda plytkowa (posiew wglgbny) - 100@
w 36+2°C przez 44+4h wy na agarze odzywczym R

. - . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0

3, ||[[iczba Pseudomonas 0 jtk /100 ml | PN-EN 1SO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badan HKL/N-349/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badas odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody

Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dziecido lat 3.

2Niepotrzebne skreshc.

Dia wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0", ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badani mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Goérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badan HKL/N-349/2026
Wyniki / informacje o rezultacie z badarn odnoszg sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 350/2026
Nr prébki: HKL/N - 350/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badarn wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp.z o.0., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: wanna nr 1 przy barze wodnym

Obiekt badania: prébka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%

Oznaczenie probki w terenie: 7

Temperatura prébki w chwili pobierania: 34,2°C Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / riezgedry-z-wyrmaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla préobki nr: HKL/N - 350/2026

Lp. Parametr Wy!"" Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartosc .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogodlna liczba Nie PN-EN I1SO 6222:2004

1. | mikroorganizméw kryto jtk/1ml | Metoda plytkowa (posiew wgtebny) - 1004
w 36+2°C przez 44+4h wy na agarze odzywczym R

) . . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

2. | LiczbaEscherichia coli 0 jtk/7100ml |4 001704 R - 0

3, | Liczba Pseudomonas 0 itk /100 ml | PN-EN 15O 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badan HKL/N-350/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badar odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
@wWoda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0%, ,nie wykryto™ niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN |SO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA,

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w farmie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badari HKL/N-350/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 351/2026

Nr prébki: HKL/N - 351/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badari wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp.z 0.0, ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: wanna nr 2 przy pomoscie drewnianym

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu
pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%°

Oznaczenie prébki w terenie: 8

Temperatura prébki w chwili pobierania: 34,0°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / riezgedny-z wyrmaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 351/2026

Lp. Parametr Wyplk Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartos¢ .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogolna liczba PN-EN 1SO 6222:2004

1. | mikroorganizméw 1 jtk/1ml | Metoda plytkowa (posiew wglebny) <1;7 10012
w 36+2°C przez 44+4h na agarze odzywczym

. o R . PN-EN ISO 9308-1:2014-12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml | n 4 o017-04 R - 0

3, | Liczba Pseudomonas 0 jtk /100 ml | PN-EN 15O 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody
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Sprawozdanie z badan HKL/N-351/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Przedstawiona niepewnosc rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02 i opiera sig na podejéciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na ptytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen

wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
IWoda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenawych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dziecido lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.

R - metoda referencyjna dla badan mikrabiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badarh moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjgte zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gorska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/

Strona 2/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-351/2026
Wyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sig wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 352/2026

Nr prébki: HKL/N - 352/2026 Protokdét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz
Informacje podane przez klienta
Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp. z 0.0. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa z aerozolem - Punkt: wanna nr 3 przy SPA

Obiekt badania: prébkawody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN I1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu

pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, fukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%

Oznaczenie probki w terenie: 9

Temperatura probki w chwili pobierania: 34,1°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgedny-zwymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 352/2026

Lp. Parametr Wy_nlk Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartosc .
pomiaru pomiaru parametryczna
Ogolnaliczba Nie PN-EN ISO 6222:2004
1. | mikroorganizmow kryto jtk/1ml | Metoda ptytkowa (posiew wglebny) - 100
w 36+2°C przez 44+4h wy na agarze odzywczym
. _— . . PN-EN I1SO 9308-1:2014 -12
2. | Liczba Escherichiacoli 0 jtk /100 ml +A1-2017-04 R - 0
3, | Liczba Pseudomonas 0 jtk /100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody

Strona 1/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-352/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sig wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).
2\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikow pomiaréw mikrobiotogicznych wyrazanych jako ,0”, ,hie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wady na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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Sprawozdanie z badan HKL/N-352/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymaneji przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 353/2026

Nr probki: HKL/N - 353/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badar wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania prébki: AQUAPARK KALISZ Sp.z 0.0., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa - Punkt: basen sportowy wewnetrzny - strona gteboka

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN I1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu

pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/94°

Oznaczenie probki w terenie: 10

Temperatura probki w chwili pobierania: 29,3°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / piezgedny-zwymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakonczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 353/2026

Lp. Parametr Wyplk Jednostka | Identyfikator metody badawczej NIEpE\{Vl‘\OSC Wartos¢ .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogdlna liczba Nie PN-EN ISO 6222:2004

1. | mikroorganizméw krvto jtk/1mi | Metoda plytkowa (posiew wglebny) - 100@
w 36x2°C przez 44+4h wykryt na agarze odzywczym

. . . . PN-EN I1SO 9308-1:2014-12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk/200ml | 4 0017-04 R - 0

3, |[|iczba Pseudomonas 0 jtk /100 ml | PN-EN 1SO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody

Strona 1/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-353/2026
Wyniki / informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody

Sekeji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230},
@woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dziecido lat 3.

?Niepotrzebne skresiic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdn.09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badari moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Gorska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/

Strona 2/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-353/2026
Wyniki/ informacje o rezultacie z badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna SN -

. AKREDYTALI
w Kaliszu M

62 - 800 Kalisz, ul. Kosciuszki 6 % A

tel. 62767 76 41, e - mail:
laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl

SEKCJA BADANIAWODY

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 354/2026

Nr prébki: HKL/N - 354/2026 Protokét pobierania nr ON-HK.9020.66.2026
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody OL-HKL.9011.7.2026 z dn. 08.01.2026
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez klienta

Miejsce pobierania probki: AQUAPARK KALISZ Sp. z o.0., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
- Niecka basenowa - Punkt: basen schtadzajacy

Obiekt badania: probka wody na ptywalniach

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu

pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 09.03.2026/9%
Oznaczenie probki w terenie: 11
Temperatura probki w chwili pobierania: 22,2°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgedny-zwymaganiami’

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 09.03.2026

Data rozpoczecia badania: 09.03.2026 Data zakoriczenia badania: 11.03.2026

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 354/2026

Lp. Parametr Wyp|k Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepe\{vnosc Wartosc .
pomiaru pomiaru parametryczna

Ogolna liczba Nie PN-EN ISO 6222:2004

1. | mikroorganizméw Kyt jtk/1ml | Metoda ptytkowa (posiew wg#ebny) - 100@
w 36+2°C przez 44+4h wykryto na agarze odzywczym

. L . . PN-EN ISO 2308-1:2014-12

2. | Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml | . A1:2017-04 R - 0

3, | Liczba Pseudomonas 0 jtk/100ml | PN-EN 1SO 16266:2009 R - 0
aeruginosa

Parametry od 1 do 3 autoryzowat: 11.03.2026 roku, mgr Karolina Kubilas - Asystent Sekcji Badania Wody

Strona 1/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-354/2026
Whyniki / informacje o rezultacie z badan odnoszg sie wytacznie do otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody
Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



*wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2022r. poz, 1230).
2\Woda w niecce basenowej, woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, woda w nieckach basenowych
udostepnionych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3.

2Niepotrzebne skreslic.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody na ptywalniach w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywatniach (Dz. U. 2022r. poz.1230).

Sprawozdanie z badar moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjgte zakresem
akredytacji spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie zostato sporzadzone w formie elektroniczne]. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu
z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 12.03.2026 roku, mgr Paulina Goérska
Kierownik Sekcji Badania Wody

/dokument podpisany elektronicznie/
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